
Zdravotní Ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 1531l15,4oo o'ĺ Ústí nad Labem

Centrum hygienických laboratoří
Jana Cerného 36't, 503 41 Hradec Králové

ZkuŠebnĺ laboratoř č. 1388 akreditovaná clR ole Čsľ eru lso/lEc 17025:2018 L í388

Protokol o zkoušce ć,. 113140-11314112025
Pitná voda

Zákaznîk: Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o
K Náklí 404
257 41 Týnec nad Sázavou

Rozsah udělené akreditace:
chemické, ţzikální' mikrobiologické analýzy vod, potravin, lihovin, peloidů, biologických materiálů, odpadů, azbestu, ovzduší,
senzorické analýzy Vod a potravin, odběry vzorků, analýzy výĺuhů, pevných materiálů a stěrů, testy toxicity, měření faktorů
prostředí, kontrola sterilizátorů a dezinfekčních prostředků.

Prohlášení laboratoře:
Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmĺ protokol reprodukovatjinak neż celý. Výsledky se týkají pouze vzorků, které byly
předmětemzkoušení. JestliŽelaboratořnení odpovědnâzaÍâziodběruvzorků,výsledkysevztahují kevzorku,jakbyl přţat.

Laboratoř nenese odpovědnost za spráVnost Údajů dodaných zákazníkem a Vztahujících se ke vzorku (identiÍikace vzorku

a objednávky, údaje vztahující se k odběru Vzorku). V případě příjmu zkušební poloŽky vykazující odchylky od stanovených
podmínek nebo dodání dat zákaznĺkem mohou být některé výsledky analýz ovlivněny, za což laboratoř nenese odpovědnost'
Laboratoř na požádání poskytne údaje o použitých metodách a souvisejícĺch předpisech.

fuł*.o*'r'},
Schválil : Cirmanová Dana, ln g

zástupce vedoucího odd
Benešov, Černoleská 2053

Datum Vystavenĺ protokolu: I.I2.2025
Protokol vyhotovil: Cirmanová Dana, Ing. E-mail: dana.cirmanova@zuusti.cz mobil: 602257 t25

Vzorek / vzorky číslo
objednávka číslo
Termín odběru od do
Místo odběru

Upřesnění místa odběru
Název vzorku

Matrice
Upřesnění matrice
odběr
Způsob odběru
Účel odběru
Datum příjmu
Analýzy zahájeny dne

113140-1 13141
Smlouva č' 3/Uo/PHA/DzMl2o24
11.11.2025 12:50 - 13:10
Chářovice' vodojem (1 1 31 40),
Chářovice, koncový hydrant u č' 68 (1 13141)
odtok z vodojemu (113140)
12 (113140)
13 (113141)
Pitná voda
pitná voda - veřejný vodovod - odběr typu a, z rozvodného potrubĺ
zâkaznÍk neuvedl
zâkazník neuvedl
kontrola
11.11.2025 14OO
11.11.2025
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Vzorek čĺslo
Místo odběru
Upřesněnímísta odběru
Název vzorku

Chářovice, Vodojem
odtok z vodojemu
12
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VÝrok o shodě:
V limitovaných ukazatelích nebvlo ziištěno ořekročení závaznÝch limitních hodnot (typ MH a NMH) daných olatnou legislativou
(zdroiem pro vydání rnýroku o shodě).
DoooÍučené hodnoty (typ DH) a meznĺ hodnotv (tvp MH*) neisou předmětem \^íroku o shodě.
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0
0
0
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ldent. zkouškv Prac. Ozn.
P12 A- 9op-94ţĄe

SoP 071 část F
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P12
P12 A
P12 A

AP12
P12 A
P12 A

- _ SoP 07'l část A
SoP 071 část A
soP pZ] čáşţ 9

s!Ęq92
soP 033 P12 A
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p1)
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A
P12 A!!9L9ĺ]!4!9!|!!Ą

mâx.0 KTJ/100 ml lvlH soP 900 P,t) A

max.200 KTJiml MH* P12 AsoP 908

P1) A

Chářovice, koncouý hydrant u č. 68
13

o
Místo odběru
Název vzorku

soP 071 část B P'12

soP 071 část F P'12

soP 307

max.50 mq/l NMH soP 071 část A

P12

P12 A
soP 071 část A P12
SoP 071 část G P12 A

P12 A
P12

soP 062

sQĘ m!
soP 044 P12

A
A

soP 20í 01 čásÍ A P1) A

ldent. zkoUškv Prac- Ozn
max. 0 KTJ/100 ml NMH soP 906 P12

^

!9ţ 9ĺrJ]]!9 rnţ!!
max. 0 KTJ/100 ml MH

soP 900

soP 900

P12
P12

A
A

max. 200 KTJ/ml MH. soP 908 P12
max.40 KTJ/ml MH- soP 908 P12 A
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Výrok o shodě:
V limitovaných ukazatelích nebvlo zjištěno překročení závaznÝch limitních hodnot (tvp MH a NMH) danÝch platnou leois|ativou
ízdroiem oro Wdání r4iroku o shodě).

Limit (zdroj pro vydáníVýroku o shodě): Vyhláška c.252t2oo4 Sb. ve znění pozdějších předpisů, příloha ö. .ĺ

Vyhláška' kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost
a rozsah kontroly pitné vody (výrok o shodě proveden bez zohlednění nejistoty).

Vysvětlivky a zkratky A - metoda v rozsahu akreditace
< - pod mezí stanovitelnostĺ (MS) použité metody' soP _ standardní operační postup,
ozn.- informace o zkoušce, označení zkoušky z hlediska rozsahu akreditace použité metody,
ZÚ - Zdrav'usÍav se sídlem v Ústí nad Labem, S - externĺ dodavatel, Z _ uvedl zákazník,
Prac.- místo provedení zkoušky nebo pracoviště vzorkaře u zkoušky provedené na místě odběru
NMH - nejvyšší mezní hodnota, MH - hodnocená mezní hodnota,
DH - doporučená hodnota (minimální Žádoucí, optimální rozmezí), MH* _ nehodnocená mezní hodnota
KTJ - kolonie tvořící jednotka
ZF(n) - nefelometrická jednotka zákalu

Nejistota: Uvedená nejistota nezahrnuje příspěvek nejistoty vyplývající z odběru vzorků a nevztahuje se na v'ýsledky pod mezí
stanovitelnosti. Uvedená nejĺstota je součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšíření k=2, což pro normální rozdělení
odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibliżně 95 %. Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota měření Ęáclřena jako přibližně 95%
konÍidenční mez (ĺnterval spolehlivosti) Ęadřující Variabilitu PoissonoVa rozdělení.
oprávnění laboratoře: Laboratoř má přiznán flexibiĺní rozsah akreditace (laboratoř může modiíikovat sVé metody zkoušení'
rozšiřovat rozsah zkoušených parametrů a/nebo aplikovat zkoušku na jiný předmět akreditace za předpokladu, Že princip měření
zůstává zachován).
Přehled zkušebn ích metod :

soP o33 (ČSN lso 10523)

soP o44 (ČsN EN lso 7027_1)

soP 062 (ČsN EN 1622, ČsN 75 7340' cSN EN lso 7027-2, čSN EN Iso 7887, Vyhláška č.238/2011 Sb.)
soP 071 část A (návod firmy Thermo Fisher Scientific, csľ.l lso 15923-1)

soP 071 óást B (náVod firmy Thermo Fisher Scientific, Čsru lso 15923-1)

soP 071 ěást F (návod Íirmy Thermo Fisher scientific, Čsľĺ lso 15g2g-1)

soP 071 část G (náVod Íirmy Thermo Fisher ScientiÍic, csĺl lso 15923-1)

SoP 2o1 .o'ĺ öást A (ČsN EN lso 1 1885, Čsru erĺ lso í 5587-1 , cSN EN lso 15587-2, Čsľ eN ĺ złsz-ł)
soP 3o7 (ČsN EN 1484; Pitter P.: Hydrochemie. SNTL, Praha 'l99o' Str' 336.; český ĺékopis 2023, čl. 6.0:2244)
soP 9oo (ČSN EN lso 9308-1)

soP 906 (ČsN EN lso 7899-2)

soP 9o8 (ČsN EN lso 6222)

Přehled pracovišť (P, Prac., Pracoviště):
P12 - Pracoviště P12 FrantiškaKloze2316,27201 Kladno

Upozornění: Výrok o shodě v protokolu o zkoušce nenahrazuje rozhodnutí nebo schválenĺ orgánem ochrany
veřejného zdravĺ.

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce
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