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Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 1531l15,4oo o1 Ústí nad Labem

Centrum hygienických laboratoří
Jana Cerného 361, 503 41 Hradec Králové

ZkuŠební laboratoř č. 1388 akreditovaná clR ole csľĺ e ľĺ lso/lEc 17025''2018 L 1388

Protokol o zkoušce č. 89726-89727ĺ2025
Pitná voda

Zâkazník: Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o
K Náklí404
257 41 Týnec nad Sázavou

Rozsah udělené âkreditace:

Chemické, ţzikální' mikrobiologické analýzy vod, potravin' lihovin, peloidů, biologických materiálů, odpadů, azbestu, ovzduší.
Senzorické analýzy Vod a potravin. odběry vzorků. Analýzy výluhů pevných materiálů, stěrů. Testy toxicity. Měření faktorů prostředí,

kontrola sterilizátorů a dezinfekčních prostředků. Plný rozsah je uveden v příloze pĺatného osvědčení o akreditaci vydaného ČlA
pro zkušebnĺ laboratoř č.'ĺ388.
Prohlášenĺ laboratoře:
Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovatjinak než celý. Výsledky se týkají pouze vzorků' které byly
předmětemzkoušení. JestliŽelaboratořnení odpovědnázaţáziodběruvzorků,výsledkysevztahují kevzorku,jakbyl přţat.
Laboratoř nenese odpovědnost za spráVnost údajů dodaných zákazníkem a vztahujících se ke vzorku (ĺdentiÍikace Vzorku

a objednávky, údaje vztahující se k odběru Vzorku). V případě přţmu zkušební polożky vykazující odchylky od stanovených
podmínek nebo dodánĺ dat zákazníkem mohou být některé výsledky analýz ovlivněny, za coŽ laboratoř nenese odpovědnost.
Laboratoř na požádání poskytne údaje o pouŽitých metodách a souvisejících předpisech..':
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Schválil : Hádlová Kateřina
vedoucí oddělení biologických analýz pracoviště Kl
Kladno, Františka Kloze 2316 E-mail: katerina.hadlova@zuusti.cz

Datum Vystavení protokolu: 17'9.2025
Protokol vyhotovil: Cirmanová Dana, Ing. E-maiĺ: dana.cirmanova@zuusti.cz mobil: 602257 725

164 mobiĺ: 727 B05 990

Vzorek / vzorky číslo
objednávka číslo
Termín odběru od do
Místo odběru

Upřesnění místa odběru
Název vzorku

Matrice
Upřesněn í matrice
odběr
Způsob odběru
Účel odběru
Datum přţmu
Analýzy zahájeny dne
AnalÝzv ukončenv cJne

89726-89727
Smlouva č. 3iUo/PHA/DzMl2o2A
9.9.2025 9:20 - 9:35
Chářovice, vodojem (897 26),
Chářovice, koncový hydrant u č. 68 (89727)
odtok z vodojemu (89726)
17 (89726)
18 (8s727)
Pitná voda
pitná voda - veřejný vodovod - odběr typu a, z rozvodného potrubí
zâkazník neuvedl
zâkazník neuvedl
kontrola
9.9.2025 13:44
9.9.2025
15 I 20?s
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Vzorek číslo
Místo odběru
Upřesněnímísta odběru
Název vzorku

Chářovice, Vodojem
odtok z vodojemu
17
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Protokol o zkoušce č,'89726-8972712025 zedne17 '9.2025

Limi loenţ. zKqušţy
soP 071 óást Bmax.0,50 mg/l l\4H

max- 20 PI MH SoP 071 část F

max, 5,0 soP 307 P12

U'Kązatę|
amonne
barva

dusičnany

Hod n ota I

l

I

i

i9nţy 
--

<0,05

<5

1.4

63.2

mg/L ] 19:Ł

litativně)

52

prUqlę!!ý

max. 50 NMH soP 009.01

max. 0,50 NMH SoP 07í část A
mS/m 10 o/o max. 125 mS/m MH SoP 071 část G

MH soP 062 P12
5 t\itH soP 033 P12

zF(n) 15%

mgtl i 15 o/o

max. 5 MH soP 044

H 7,2

l,%
max.

P12

VÝrok o shodě:
Vzorek v limitovaných ukazate|ĺch vyhovuje přĺslušné legislativě (zdroii pro wdání výroku o shodě) kromě ukazateĺů s hodnotou
označenou svmbolem ,ľ
Doporučené hodnoty (typ DH) a mezní hodnoty (tvp MH*) neisou předmětem výroku o shodě.
Hodnoty označené symbolem ,,!'' jsou mimo limit stanovený platnou legislativou v těchto ukazateĺích:
d usičn any

sl zkoušek _ chemická vyšetření

(Ž-elezo)

A

Prac.
amonné ionty
barva

max. 0,50 mg/l MH SoP 071 část B

max.20 Pt IVH SoP 071 öást F
max. 5,0 m_gĺ I4H_

max. 50 mg/l NMH

soP 307

soP 009.01

max. 0,50 NMH SoP 071 óást A
soP !Z1És] q

soP 062

icţýuiljţflQÇ)

63,8
pr|jaţę!!ý

7,2

0,06

mS/m 10 o/o max. 125 ms/m MH P1?
P12

d,

přijatelný MH

^Ę-
max.5

MH -isoP 033 | P12
MH soP 044 P12

max. 0,20 MH SoP 201'01 částA ' P12

soP 906

soP 900

soP 900

soP 908

soP 908

;VÝsţot<v zkouŠek - mikrobiolo
Utazątel
intestinální

bakterie
kolonií při 22"c

ií při 36iC
U

ZF(n) :- 15 lg
mg/l , , _11%

_' ].,lejiş-tota i

KTJ/ml

o

OznPrac.
P12

P12 A

P12
P12 A
P12

A
A

P12 IA
P12 A

()zn

P12
P12 A

A

89727
Chářovice, koncový hydrant u c. 68
'ĺB

ĺslo
Místo odběru
Název vzorku

Ozn

P'12 A

P12 A
P12 A

AP12

P12

A
A
A

Prac. i ozn

P12 A
P12
P12 A
P'12 A
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Výrok o shodě:
Vzorek v limitovaných ukazatelích vyhovuje příslušné legislativě (zdroii pro wdání uj'roku o shodě) kromě ukazatelů s hodnotou
označenou symbolem ..']_

Doporučené hodnotv (tvp DH) a mezní hodnotv (tvo MH") neisou oředmětem výroku o shodě.
Hodnoty oznacené symbolem ,,!" jsou mimo limit Stanovený platnou ĺegislativou v těchto ukazatelích:
d usičnany

Limit (zdroj pro vydánívýroku o shodě): Vyhláška č.252t2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 'î

Vyhláška' kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost
a rozsah kontroly pilné vody (\^ýrok o shodě proveden bez zohlednění nejistoty)'

Vysvětlivky a zkratky A - metoda v rozsahu akreditace
< - pod mezí stanovitelnosti (MS) pouŽité metody, soP - standardní operačnĺ postup,
ozn.- informace o zkoušce, označení zkoušky z hlediska rozsahu akreditace pouŽité metody,
ZÚ -Zdrav.úsÍav se sídlem v Ústí nad Labem' s - externí dodavatel, Z - uvedl zâkaznik,
Prac.- místo provedenĺ zkoušky nebo pracoviště vzorkaře u zkoušky provedené na místě odběru
NMH - nejvyšší mezní hodnota, MH _ hodnocenâmezní hodnota,
DH - doporučená hodnota (minimálníŽádoucí, optimální rozmezí), MH* - nehodnocená mezní hodnota
KTJ - kolonie tvořĺcíjednotka
ZF(n) - nefelometrická jednotka zákalu
! - hodnoty ukazatelů označené vykřičníkem jsou mimo limÍt stanovený platnou legislativou.

Nejistota: Uvedená nejistota nezahrnuje přĺspěvek nejistoty vyplývající z odběru vzorků a nevztahuje se na rnýsledky pod mezí
stanovitelnosti' Uvedená nejistota je součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšíření k=2, což pro normální rozdělení
odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95o/o'Pro mikrobioĺogické ukazatele je nejistota měření vyjádřena jako přibližně 95%
konfidenčnĺ mez (interval spolehlivosti) vyjadřující Variabilitu Poissonova rozdělení.
oprávněnílaboratoře: Laboratoř má přiznán flexibilnĺ rozsah akreditace (laboratoř můŽe modiÍikovat své metodyzkoušení,
rozšiřovat rozsah zkoušených parametrů a/nebo aplikovat zkoušku na jiný předmět akreditace za předpokladu, že princip měření
zůstává zachován).
Přehled zkušebn ích metod :

soP 009.01 (Janoušek l., Fiala J.: Vodní hospodářství 38B,51, 1988)

soP o33 (ČSN lso 10523)

soP o44 (ČSN EN lso 7027-1)

soP 062 (ČsN EN í622, ČsN 75 7340, ČsN EN lso 7027-2, csN EN lso 7887, Vyhláška ö. 238/201 1 sb.)
soP 071 část A (náVod Íirmy Thermo Fisher scientÎfic, ČsN lso 15923-1)

soP 071 část B (náVod Íirmy Thermo Fisher ScientiÍic, csl.l lso 15923-1)
soP 071 óást F (návod firmy Thermo Fisher ScientiÍic, Čsru lso 15923-1)
soP 071 část G (náVod firmy Thermo Fisher ScientiÍic, Čsľ lso 15923-1\

SoP 2o1.o1 öástA (cSN EN lso 1í885' čSN rľĺ lso 15587_1, ČSN EN lso.l5587-2' Čsru eľĺ ĺzłsz-ł1
soP 3o7 (ČsN EN '1484; Pitter P.: Hydrochemie. SNTL, Praha 'ĺ99o. str. 336.; Ceský lékopis 2023, čl.6.0:2244)
SoP 9oo (ČsN EN lso 9308_1)

soP 906 (ČSN EN lso 7899-2)

SoP 9o8 (ČSN EN lso 6222)

Přehled pracovišť (P, Prac., Pracoviště):
P12 - Pracoviště P12 Františka Kloze 2316, 272 01 Kladno

Upozornění: Výrok o shodě V protokolu o zkoušce nenahrazuje rozhodnutí nebo schvá|ení orgánem ochrany
veřejného zdraví.

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce
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